
Instrukcja obsługi basenowej pompy ciepła 

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. 





















































10. Załącznik

10.2 Weryfikacja parametrów systemu 

Nacisnąć i przez 3 s przytrzymać      ,aby przejść do ustawień. 

Kod Opis Zakres Wartość 
domyślna 

L0 Tryb pracy pompy wody 0: nieprzerwane załączenie 
1: wyłączenie 60 s po wyłączeniu sprężarki, załączenie pompy przez 5 min dla L1 
min. 

0 

L1 Czas pracy pompy wody W trybie gotowości pompa wody pracuje przez 5 min dla L1 min., L1 = 3–180 30 
L2 Ustawienia programatora 

zegarowego 
0: Funkcja programatora zegarowego wyłączona 
1: Funkcja programatora zegarowego włączona 

0 

L3 Funkcja zapisu wyłączenia 
zasilania w pamięci 

0 = wył. 
1 = zał. 

1 

L4 Nastawa podświetlenia 0: brak podświetlenia 
1: nieprzerwane podświetlenie 
2: podświetlenie w trakcie pracy, brak podświetlenia po wyłączeniu 

2 

L5 Tryb pracy pompy Zakres: 0–3 
0 = tylko ogrzewanie 
1 = tylko chłodzenie 
2 = ogrzewanie i chłodzenie 
3 = tryb chłodzenia/ogrzewania/automatyczny/szybkiego ogrzewania/ogrzewania cichego/
chłodzenia szybkiego/chłodzenia szybkiego 



10. Załącznik

11. Wido k rozstrzelony 

Nr 
części Nazwa części Nr 

części Nazwa części Nr 
części Nazwa części 

1 Panel górny 8 Zawór serwisowy 15 Karta 
sterownika 

2 Uchwyt górny 9 Sprężarka 16 Listwa 
zaciskowa 

3 Panel tylny 10 Panel przedni 17 Przegroda 

4 Przepust kablowy 11 Osłona wentylatora 18 Dławik 

5 Tytanowy wymiennik ciepła 12 Łopatki 
wentylatora 19 Sterownik 

6 Sterownik przewodowy 13 
Wentylator 
z silnikiem na 
prąd stały 

7 Panel boczny 14 Wspornik silnika 
wentylatora 



11. Schemat połączeń elektrycznych

12. Schemat połączeń elektry czny ch 

UWAGA! 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Aktualne dane techniczne jednostki można sprawdzić na naklejkach z danymi 
znajdujących się na pompie. 
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